
Nº certificat :  SAM526791 

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél.. : 819 326-8690

Sans frais: 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 600891

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2021-02-02

Prélevé le : 2021-02-01

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : 275, Pelerin

Préleveur : S. Florian

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

pH (Terrain) (M-Client) 6 6,90 UpH 2021-02-01N/A

Turbidité (H2Lab-TUR-311) a 3 0,30 UTN 2021-02-02 ≤ 5 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse effectuée par le client sur le terrain  

Référence : 

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2021-02-04 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM526792 

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél.. : 819 326-8690

Sans frais: 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 600892

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2021-02-02

Prélevé le : 2021-02-01

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : 150, Chauvin

Préleveur : S. Florian

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 0,87 mg/L 2021-02-01N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,06 mg/L 2021-02-01N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-02 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-02 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-02 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse effectuée par le client sur 

le terrain  

Référence : 

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2021-02-04 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM526793 

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél.. : 819 326-8690

Sans frais: 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 600893

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2021-02-02

Prélevé le : 2021-02-01

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Centre interprétation

Préleveur : S. Florian

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 0,78 mg/L 2021-02-01N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,97 mg/L 2021-02-01N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-02 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-02 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-02 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse effectuée par le client sur 

le terrain  

Référence : 

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2021-02-04 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM526794 

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél.. : 819 326-8690

Sans frais: 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 600894

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2021-02-02

Prélevé le : 2021-02-01

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : 2960, M. Barbeau

Préleveur : S. Florian

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,27 mg/L 2021-02-01N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,50 mg/L 2021-02-01N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-02 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-02 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-02 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse effectuée par le client sur 

le terrain  

Référence : 

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2021-02-04 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM526795 

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél.. : 819 326-8690

Sans frais: 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 600895

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2021-02-02

Prélevé le : 2021-02-01

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque

Préleveur : S. Florian

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,19 mg/L 2021-02-01N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,48 mg/L 2021-02-01N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-02 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-02 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-02 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse effectuée par le client sur 

le terrain  

Référence : 

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2021-02-04 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM526796 

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél.. : 819 326-8690

Sans frais: 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 600896

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2021-02-02

Prélevé le : 2021-02-01

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Côte Sud

Préleveur : S. Florian

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,54 mg/L 2021-02-01N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,75 mg/L 2021-02-01N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-02 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-02 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-02 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse effectuée par le client sur 

le terrain  

Référence : 

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2021-02-04 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM526797 

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél.. : 819 326-8690

Sans frais: 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 600897

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2021-02-02

Prélevé le : 2021-02-01

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Curé Boivin

Préleveur : S. Florian

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,58 mg/L 2021-02-01N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,78 mg/L 2021-02-01N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-02 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-02 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-02 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse effectuée par le client sur 

le terrain  

Référence : 

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2021-02-04 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM526798 

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél.. : 819 326-8690

Sans frais: 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 600898

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2021-02-02

Prélevé le : 2021-02-01

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : 275, Pelerin

Préleveur : S. Florian

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,10 mg/L 2021-02-01N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,29 mg/L 2021-02-01N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-02 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-02 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-02 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse effectuée par le client sur 

le terrain  

Référence : 

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2021-02-05 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM527503 

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél.. : 819 326-8690

Sans frais: 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 601679

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2021-02-09

Prélevé le : 2021-02-08

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : 150, Chauvin

Préleveur : K. B.

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 0,61 mg/L 2021-02-08N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,82 mg/L 2021-02-08N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-09 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-09 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-09 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse effectuée par le client sur 

le terrain  

Référence : 

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2021-02-11 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM527504 

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél.. : 819 326-8690

Sans frais: 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 601680

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2021-02-09

Prélevé le : 2021-02-08

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Centre d'Interprétation

Préleveur : K. B.

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 0,80 mg/L 2021-02-08N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,93 mg/L 2021-02-08N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-09 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-09 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-09 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse effectuée par le client sur 

le terrain  

Référence : 

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2021-02-11 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM527505 

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél.. : 819 326-8690

Sans frais: 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 601681

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2021-02-09

Prélevé le : 2021-02-08

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : 2959, M. Barbeau

Préleveur : K. B.

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,13 mg/L 2021-02-08N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,35 mg/L 2021-02-08N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-09 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-09 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-09 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse effectuée par le client sur 

le terrain  

Référence : 

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2021-02-11 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM527506 

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél.. : 819 326-8690

Sans frais: 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 601682

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2021-02-09

Prélevé le : 2021-02-08

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Côte Sud

Préleveur : K. B.

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,25 mg/L 2021-02-08N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,55 mg/L 2021-02-08N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-09 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-09 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-09 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse effectuée par le client sur 

le terrain  

Référence : 

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2021-02-11 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM527507 

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél.. : 819 326-8690

Sans frais: 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 601683

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2021-02-09

Prélevé le : 2021-02-08

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Curé Boivin

Préleveur : K. B.

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,28 mg/L 2021-02-08N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,56 mg/L 2021-02-08N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-09 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-09 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-09 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse effectuée par le client sur 

le terrain  

Référence : 

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2021-02-11 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM527508 

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél.. : 819 326-8690

Sans frais: 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 601684

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2021-02-09

Prélevé le : 2021-02-08

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : 275, Pelerin

Préleveur : K. B.

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,12 mg/L 2021-02-08N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,36 mg/L 2021-02-08N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-09 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-09 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-09 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse effectuée par le client sur 

le terrain  

Référence : 

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2021-02-11 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM527509 

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél.. : 819 326-8690

Sans frais: 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 601685

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2021-02-09

Prélevé le : 2021-02-08

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque

Préleveur : K. B.

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 0,84 mg/L 2021-02-08N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,10 mg/L 2021-02-08N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-09 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-09 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-09 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse effectuée par le client sur 

le terrain  

Référence : 

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2021-02-11 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM528143 

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél.. : 819 326-8690

Sans frais: 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 602368

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2021-02-16

Prélevé le : 2021-02-15

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : 150, Chauvin

Préleveur : Mélissa Parodi

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 0,35 mg/L 2021-02-15N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,59 mg/L 2021-02-15N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-16 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-16 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-16 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse effectuée par le client sur 

le terrain  

Référence : 

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2021-02-18 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM528144 

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél.. : 819 326-8690

Sans frais: 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 602369

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2021-02-16

Prélevé le : 2021-02-15

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : 2960, M. Barbeau

Préleveur : Mélissa Parodi

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 0,51 mg/L 2021-02-15N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,71 mg/L 2021-02-15N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-16 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-16 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-16 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse effectuée par le client sur 

le terrain  

Référence : 

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2021-02-18 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM528145 

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél.. : 819 326-8690

Sans frais: 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 602370

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2021-02-16

Prélevé le : 2021-02-15

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Curé Boivin

Préleveur : Mélissa Parodi

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 0,99 mg/L 2021-02-15N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,24 mg/L 2021-02-15N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-16 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-16 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-16 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse effectuée par le client sur 

le terrain  

Référence : 

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2021-02-18 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM528146 

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél.. : 819 326-8690

Sans frais: 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 602371

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2021-02-16

Prélevé le : 2021-02-15

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Côte Sud

Préleveur : Mélissa Parodi

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,09 mg/L 2021-02-15N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,34 mg/L 2021-02-15N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-16 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-16 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-16 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse effectuée par le client sur 

le terrain  

Référence : 

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2021-02-18 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM528147 

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél.. : 819 326-8690

Sans frais: 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 602372

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2021-02-16

Prélevé le : 2021-02-15

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : 275, Pellerin

Préleveur : Mélissa Parodi

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 0,66 mg/L 2021-02-15N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,86 mg/L 2021-02-15N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-16 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-16 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-16 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse effectuée par le client sur 

le terrain  

Référence : 

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2021-02-18 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM528148 

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél.. : 819 326-8690

Sans frais: 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 602373

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2021-02-16

Prélevé le : 2021-02-15

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque

Préleveur : Mélissa Parodi

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 0,87 mg/L 2021-02-15N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,07 mg/L 2021-02-15N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-16 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-16 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-16 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse effectuée par le client sur 

le terrain  

Référence : 

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2021-02-19 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM528149 

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél.. : 819 326-8690

Sans frais: 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 602374

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2021-02-16

Prélevé le : 2021-02-15

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Centre d'Interprétation

Préleveur : Mélissa Parodi

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 0,66 mg/L 2021-02-15N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,89 mg/L 2021-02-15N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-16 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-16 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-16 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse effectuée par le client sur 

le terrain  

Référence : 

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2021-02-19 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM528150 

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél.. : 819 326-8690

Sans frais: 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 602375

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2021-02-16

Prélevé le : 2021-02-15

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque

Préleveur : Mélissa Parodi

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

*Trihalométhanes (THM)* (H2Lab-COV-111) a 1 n/a µg/L 2021-02-28N/A

1,2-dichlorobenzène-D4 (H2Lab-COV-111) a 1 103,0 % 2021-02-18N/A

Bromodichlorométhane* (H2Lab-COV-111) a 1 5,8 µg/L 2021-02-18 ≤ 80 (N)

Bromoforme* (H2Lab-COV-111) a 1 <0,3 µg/L 2021-02-18 ≤ 80 (N)

Chloroforme* (H2Lab-COV-111) a 1 41,7 µg/L 2021-02-18 ≤ 80 (N)

Dibromochlorométhane* (H2Lab-COV-111) a 1 0,9 µg/L 2021-02-18 ≤ 80 (N)

Trihalométhanes totaux* (H2Lab-COV-111) a 1 46,3 µg/L 2021-02-18 ≤ 80 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme            1 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Val d'Or  

Référence : 

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2021-03-01 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM528152 

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél.. : 819 326-8690

Sans frais: 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 602377

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2021-02-16

Prélevé le : 2021-02-15

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Centre d'Interprétation

Préleveur : Mélissa Parodi

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

*Trihalométhanes (THM)* (H2Lab-COV-111) a 1 n/a µg/L 2021-02-28N/A

1,2-dichlorobenzène-D4 (H2Lab-COV-111) a 1 101,0 % 2021-02-18N/A

Bromodichlorométhane* (H2Lab-COV-111) a 1 7,4 µg/L 2021-02-18 ≤ 80 (N)

Bromoforme* (H2Lab-COV-111) a 1 <0,3 µg/L 2021-02-18 ≤ 80 (N)

Chloroforme* (H2Lab-COV-111) a 1 50,3 µg/L 2021-02-18 ≤ 80 (N)

Dibromochlorométhane* (H2Lab-COV-111) a 1 1,0 µg/L 2021-02-18 ≤ 80 (N)

Trihalométhanes totaux* (H2Lab-COV-111) a 1 58,7 µg/L 2021-02-18 ≤ 80 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme            1 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Val d'Or  

Référence : 

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2021-03-01 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM528153 

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél.. : 819 326-8690

Sans frais: 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 602378

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2021-02-16

Prélevé le : 2021-02-15

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : 150, Chauvin

Préleveur : Mélissa Parodi

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

*Trihalométhanes (THM)* (H2Lab-COV-111) a 1 n/a µg/L 2021-02-28N/A

1,2-dichlorobenzène-D4 (H2Lab-COV-111) a 1 101,0 % 2021-02-18N/A

Bromodichlorométhane* (H2Lab-COV-111) a 1 5,6 µg/L 2021-02-18 ≤ 80 (N)

Bromoforme* (H2Lab-COV-111) a 1 <0,3 µg/L 2021-02-18 ≤ 80 (N)

Chloroforme* (H2Lab-COV-111) a 1 43,7 µg/L 2021-02-18 ≤ 80 (N)

Dibromochlorométhane* (H2Lab-COV-111) a 1 1,0 µg/L 2021-02-18 ≤ 80 (N)

Trihalométhanes totaux* (H2Lab-COV-111) a 1 50,3 µg/L 2021-02-18 ≤ 80 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme            1 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Val d'Or  

Référence : 

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2021-03-01 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM525476 

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél.. : 819 326-8690

Sans frais: 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 599438

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2021-01-19

Prélevé le : 2021-01-18

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque

Préleveur : K. B.

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,10 mg/L 2021-01-18N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,24 mg/L 2021-01-18N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-01-19 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-01-19 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-01-19 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse effectuée par le client sur 

le terrain  

Référence : 

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2021-01-22 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM525477 

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél.. : 819 326-8690

Sans frais: 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 599439

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2021-01-19

Prélevé le : 2021-01-18

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : 2959, M. Barbeau

Préleveur : K. B.

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,23 mg/L 2021-01-18N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,43 mg/L 2021-01-18N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-01-19 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-01-19 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-01-19 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse effectuée par le client sur 

le terrain  

Référence : 

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2021-01-22 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM525478 

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél.. : 819 326-8690

Sans frais: 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 599440

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2021-01-19

Prélevé le : 2021-01-18

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : 275, Pelerin

Préleveur : K. B.

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,14 mg/L 2021-01-18N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,34 mg/L 2021-01-18N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-01-19 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-01-19 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-01-19 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse effectuée par le client sur 

le terrain  

Référence : 

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2021-01-22 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM528718 

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél.. : 819 326-8690

Sans frais: 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 602983

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2021-02-23

Prélevé le : 2021-02-22

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : 275, Pelerin

Préleveur : illisible

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 0,94 mg/L 2021-02-22N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,08 mg/L 2021-02-22N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-23 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-23 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-23 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse effectuée par le client sur 

le terrain  

Référence : 

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2021-02-26 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM528719 

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél.. : 819 326-8690

Sans frais: 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 602984

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2021-02-23

Prélevé le : 2021-02-22

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Curé Boivin

Préleveur : illisible

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 0,96 mg/L 2021-02-22N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,16 mg/L 2021-02-22N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-23 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-23 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-23 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse effectuée par le client sur 

le terrain  

Référence : 

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2021-02-26 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM528720 

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél.. : 819 326-8690

Sans frais: 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 602985

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2021-02-23

Prélevé le : 2021-02-22

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : 2959, M. Barbeau

Préleveur : illisible

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,41 mg/L 2021-02-22N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,57 mg/L 2021-02-22N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-23 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-23 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-23 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse effectuée par le client sur 

le terrain  

Référence : 

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2021-02-26 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM528721 

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél.. : 819 326-8690

Sans frais: 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 602986

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2021-02-23

Prélevé le : 2021-02-22

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : 150, Chauvin

Préleveur : illisible

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,03 mg/L 2021-02-22N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,05 mg/L 2021-02-22N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-23 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-23 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-23 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse effectuée par le client sur 

le terrain  

Référence : 

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.
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Nº certificat :  SAM528722 

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél.. : 819 326-8690

Sans frais: 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 602987

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2021-02-23

Prélevé le : 2021-02-22

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Centre d'Interprétation

Préleveur : illisible

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 0,85 mg/L 2021-02-22N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,95 mg/L 2021-02-22N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-23 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-23 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-23 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse effectuée par le client sur 

le terrain  

Référence : 

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2021-02-26 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM528723 

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél.. : 819 326-8690

Sans frais: 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 602988

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2021-02-23

Prélevé le : 2021-02-22

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Côte Sud

Préleveur : illisible

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,19 mg/L 2021-02-22N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,22 mg/L 2021-02-22N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-23 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-23 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-23 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse effectuée par le client sur 

le terrain  

Référence : 

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.
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Nº certificat :  SAM528724 

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél.. : 819 326-8690

Sans frais: 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 602989

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2021-02-23

Prélevé le : 2021-02-22

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque

Préleveur : illisible

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,16 mg/L 2021-02-22N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,27 mg/L 2021-02-22N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-23 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-23 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2021-02-23 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse effectuée par le client sur 

le terrain  

Référence : 

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.
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